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IPROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoekzz.'l/f[.{. XOIZ ; Aanvulling van verslag nr. ... ; Type der lokalen: WC)Oﬁeenée/(/¢ ...................

Aard installatie: Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring 4 Renovatie.........oocvvivvooo

Begin werken : Fundering voér — g 1.10.81 ; Installatie @ - na 1.10.81 — ........oooiviviiil, ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 -87°- .........

Aansluiting: Spanning /IXJO ....... V ; Bescherming v/d aansluiting: .......... 9‘0 ............. A ; Alg. schakelaar: type: ﬁﬂ;)’?oﬂ/olj/}” .........

Netaftakkabel (type & sectie):...3@?.[1&1?{.’7..&;‘2k.ﬁi@ﬂ%p(iﬁ)ﬁ....mmz ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie):...X’..i'{.ﬁ.,é..‘.é?f'.{q .............. mm?2
Type aardelektrode: lus - baren horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindin ssysteem@ TN I devvossissatathonssmesspemmmyrinsies
Aantal borden: ..... b SO ; Aantal eindstroombanen: ..... | &7 e , Spreidingsweerstand : ...4 7%......Ohm ; Alg. Isolatieniveau:).. 4. MOhm

. BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

....................... olosp-. ...

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's : VISUM VAN DE VERDELER

zie keerzijde;

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

4. BESLUIT : De installatie voldoet - @i - aan de voorschriften van het AREL.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - weas - werd - verzegeld en het (de)
€éndraadschema('s) en het (de opstellingsschema('s) voor gezien getekend. / "

De installatie dient opnieuw geclntroleercfuiterlijk ép)g .......... 9 ................... J?‘//’ii/%lj#
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
uitbreiding, uitgevoerd véér deze datum.

De installatie mag - m® - in dienst gesteld worden.
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